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KALORİFER BACASI TEMİZLİK RAPORU
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27/11/2007 Tarih ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Soba ve bacalar başlığı 58. Maddenin 5. Fıkrası “Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekir. Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur.” Amir hükmü gereğince iş bu tutanak hazırlanmıştır.
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KALORİFER BACASI TEMİZLİK RAPORU
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	İş bu rapor kurumun dosyasında muhafaza edilmek üzere tanzim edilmiştir.
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27/11/2007 Tarih ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Soba ve bacalar başlığı 58. Maddenin 11. Fıkrası “Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.” Amir hükmü gereğince iş bu tutanak hazırlanmıştır.
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KAZAN ve BACA BAKIM RAPORU

	Aşağıda bilgileri bulunan kalorifer kazanı, brülörün, duman hattı ve bacanın genel bakımları, sızdırmazlık kontrolü ve temizliği tarafımızdan yapılmıştır. Tarafımızdan yapılan baca gazı analiz değerlerine göre ideal yanma ve karışım ayarları yapılmış ayrıca doğalgaz hattı ve gaz kontrol grubunun genel kontrolü yapılmıştır. Sıcak su kazanı, kalorifer kazanı, brülör, duman hattı, baca gazı hattı, doğalgaz hattı ve gaz kontrol grubu çalışır durumda ilgili kuruma teslim edilmiştir.
	İş bu rapor düzenlenerek imza altına alınmıştır. .    .   .   .    . /.   .   .   .  /20.   .   .   .    .
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	KAZAN

	Marka
	Alfa

	Tip
	Doğalgazlı 

	Seri No
	93101010

	Üretim Tarihi
	25.08.2011

	Kapasite
	350 KW



	BRULÖR

	Marka
	Ecostar

	Tip
	ECO 30 GC 2 A - P 350

	Kapasite
	100 - 450 KW

	Üretim Tarihi
	25.08.2011

	Fab. Seri No
	11 - 25826



	BACA

	Marka
	Ecostar

	Tip
	TEK CTDAR TR P 350

	Üretim Tarihi
	25.08.2011
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27/11/2007 Tarih ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Soba ve bacalar başlığı 58. Maddenin 12. Fıkrası “Doğalgaz kullanılan kombi ve şofbenlerin bacaları ile cihazları bacaya bağlayan boruların paslanmaz çelik ve birleşme noktalarındaki kelepçelerin sızdırmaz olması gerekir. Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve temizliği gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından yaptırılır ve bu kişiler tarafından bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir. Baca gazı sensörü olmayan cihazların kullanılmasına izin verilmez. Doğalgaz ile ısıtma cihazların bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.” Amir hükmü gereğince iş bu tutanak hazırlanmıştır.
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